
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.72.2020 Gliwice,  08-09-2020 r.

nr kor. UM.822109.2020 

Dotyczy: Przebudowa systemu ppoż. - budynek przy ul. Robotniczej 4 -
zaprojektuj i wybuduj (5)

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale 3 - Opis
przedmiotu zamówienia, punkt II, ppkt 2.5

jest:
"W ramach zadania należy opracować dokumentację i wykonać:
- przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,
- nową instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),
w zakresie zgodnym z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej
budynku I szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4” oraz niezbędnym
do spełnienia wymogów ww. decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach
lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów uzgodnionych ze Śląskim
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;"

powinno być:
"W ramach zadania należy opracować dokumentację i wykonać: przebudowę
istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie, w tym dokonać
o d t w o r z e n i a  d l a  n o w e j  s t o l a r k i  d r z w i o w e j  u k ł a d ó w
domofonowych/wideodomofonowych, które obecnie istnieją w obiekcie
i wykonać nową instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), w zakresie
zgodnym z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku
I Szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4” oraz niezbędnym
do spełnienia wymogów ww. decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach
lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów uzgodnionych ze Śląskim
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;"

2. W załączniku nr 6 do SIWZ - Program Funkcjonalno-Użytkowy
w Rozdziale I - Opis ogólny przedmiotu zamówienia pkt 2, ppkt 5):

jest:
"W ramach zadania należy opracować dokumentację i wykonać:
- przebudowę istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie,
- nową instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP),
w zakresie zgodnym z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej
budynku I szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4” oraz niezbędnym
do spełnienia wymogów ww. decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach
lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów uzgodnionych ze Śląskim
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Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;"

powinno być:
"W ramach zadania należy opracować dokumentację i wykonać: przebudowę
istniejącej instalacji elektrycznej w niezbędnym zakresie, w tym dokonać
o d t w o r z e n i a  d l a  n o w e j  s t o l a r k i  d r z w i o w e j  u k ł a d ó w
domofonowych/wideodomofonowych, które obecnie istnieją w obiekcie
i wykonać nową instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), w zakresie
zgodnym z „Ekspertyzą techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej budynku
I Szkoły Społecznej w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4” oraz niezbędnym
do spełnienia wymogów ww. decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach
lub uzyskać odstępstwa od obowiązujących przepisów uzgodnionych ze Śląskim
Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach;"

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 14-09-2020 r. do godz. 10:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 14-09-2020 r. o godz. 13:00.

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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